
datum 

odběru 

vzorku

teplota 

odpadní vody 

na odtoku (ºC)

N-NH4 (mg/l) 

do 12ºC       

(limit max. 10 

mg/l)

N-NH4 (mg/l) 

nad 12ºC      

(limit max. 40 

mg/l)

Pcelk (mg/l) 

do 12ºC      

(limit max. 3 

mg/l)

Pcelk (mg/l) 

nad 12ºC    

(limit max. 8 

mg/l)

množství 

vyčištěných OV 

od předchozího 

měření (max. 

5550 m3/měsíc)

07.01.2025 8,0 26,49 2,43 4 036,53

11.02.2025 6,8 12,09 0,28 3 618,80

11.03.2025 7,8 2,19 2,36 1 681,64

08.04.2025 9,1 1,84 1,47 2 001,54

13.05.2025 12,8 1,35 0,97 2 223,04

10.06.2025 13,6 1,36 0,31 2 069,90

08.07.2025 16,8 1,38 1,03 1 850,50

12.08.2025 17,4 8,02 0,83 2 853,02

09.09.2025 17,5 2,19 0,52 1 727,47

07.10.2025 15,4 0,32 2,97 2 610,13

11.11.2025 11,7 4,22 0,34 3 898,83
09.12.2025 9,7 0,25 0,23 2 284,34

Ø hodnota 

za rok do 

12ºC
7,85 1,19

celkem za období 

(max. 67500 

m3/rok)

Ø hodnota 

za rok nad 

12ºC
2,44 1,11 30 855,74
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