
BSK5 mg/l

Povolené hodnoty Přítok Odtok 25/60 Přítok Odtok 80/180 Přítok Odtok 20/70 Přítok Odtok *3/8 Přítok Odtok *10/**40 Přítok Odtok Přítok Odtok 

Datum

07.01.2025 198,80 15,85 415,20 31,70 172,00 5,00 5,28 2,43 38,19 26,49 6,40 2,54 44,59 29,08

11.02.2025 383,84 11,27 808,20 27,10 196,00 3,00 5,77 0,28 58,23 12,09 21,11 7,02 79,34 45,74

11.03.2025 652,40 4,47 1 346,90 12,20 567,00 2,00 12,48 2,36 78,92 2,19 29,57 1,10 108,48 8,20

08.04.2025 449,46 4,51 913,80 12,80 165,00 5,00 8,71 1,47 85,96 1,84 29,65 2,79 115,62 7,44

13.05.2025 431,54 7,17 892,70 17,60 154,00 7,00 10,12 0,97 73,44 1,35 19,22 1,26 92,66 2,72

10.06.2025 338,26 2,52 692,00 8,80 136,00 1,00 9,17 0,31 72,53 1,36 14,34 1,32 86,86 7,88

08.07.2025 353,07 5,14 755,40 9,60 133,00 2,00 9,40 1,03 75,74 1,38 16,20 2,09 91,93 21,84

12.08.2025 318,60 3,00 692,00 9,30 124,00 5,00 9,48 0,83 68,55 8,02 19,09 2,19 87,64 33,82

09.09.2025 222,09 3,46 465,90 9,10 100,00 3,00 8,84 0,52 77,32 2,19 1,44 2,44 78,75 9,75

07.10.2025 203,92 3,95 449,00 10,50 96,00 4,00 5,78 2,97 46,42 0,32 17,87 3,44 64,28 10,61

11.11.2025 149,36 1,63 313,80 9,90 160,00 7,00 5,92 0,34 39,80 4,22 15,08 3,02 92,84 26,64

09.12.2025 187,20 2,71 398,30 8,80 280,00 7,00 5,25 0,23 62,08 0,25 1,62 1,10 63,70 9,62

Průměrné hodnoty 324,045 5,473333333 678,6 13,95 190,25 4,25 8,016667 1,145 64,765 5,141666667 15,96583 2,525833 83,89083 17,778333

Účinnost v % 98,31093418 97,94429708 97,76609724 85,71725572 92,0610412 84,17976 78,807776

Produkované t/rok 12,637755 26,4654 7,41975 0,31265 2,525835 0,622668 3,271743

Vypouštěné t/rok 0,21346 0,54405 0,16575 0,044655 0,200525 0,098508 0,693355

Průtok - voda čištěná: 27.913,34 m3/rok  2025

Voda vypuštěná - 27.913,34 m3/rok  2025

*aritmetický průměr koncentrací za kalendářní rok

**hodnota platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně čištění vyšší než 12 st. C

Norg. Ncelk.

Výsledky rozborů 2025
PcelkCHSK CR mg/l NL mg/l N-NH4+


