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Protokol o zkousce ¢. 872-V-2026/J Podet listi: 1
Zakaznik: Obec Lichkov Y& aln : el
ép.203 Obecni urad Cis. dopor.:
561 68 Lichkov X by Lichkov
. LA A T e | Zpracovak:
Doslo dnes . A e S8 50T
Vzorek &islo: 872-V e n% | geo ((22c e
Material: Odpadni voda - smésny vzorek ( 2h.-int.15min) Cis. ). AMIRse VS 2T
Bopisyzoriu: = LOV pHito prioha: Ch( C2TC s

Odbér vzorku:
Datum odbéru:
Vzork.postup:

30 -12:15

ZL EKO-LAB Zamberk spol. s r.0., Miroslav Linhart
7.7.2026 10:30 -
(A)-SOP 752 (CSN EN ISO 5667-10)

Datum pFijmu: 7.7.2026 Datum provedeni zkousky: 7.7.2026 - 15.7.2026
! Parametr Vysledek | Jednotka Nejistota Dle

mé&feni metodiky
BSKS5 217.34 mg/l 15% | (A)}SOPSS3(CSNENISOS8Is-1)
CHSK-Cr 493.3 mg/l 10 % | (A)-SOP 521 (CSNIsO15708) |
pH - 7.15 0.1 (A)SOP 522 (CSNISO10523)
Nerozpusténé latky - 105°C 152 mg/l 15 % (A} SOP 523 (CSN EN 872) 4‘
Dusik dusi¢nanovy N-NO3- <0.68 mg/l - (A)- SOP 507 (CSN ISO 7890-3) - ‘
Dusik dusitanovy N-NO2- <0.01 mg/l (A)- SOP 508 (CSN EN 26777) -
Dusik amoniakalni N-NH4+|  69.55 mg/l 8% (A)- SOP 509 (CSNISO 7150-1) ]
Dusik organicky (N-org) 18.77 mg/l 15% | (N)-SOP 538 (CSNEN 25663) B
Dusik celkovy (N-celk.) 88.31 mo/l (N)- SOP 539 (vypodtem z namefenych hodnot)
Fosfor (P-c) 9.35 mg/l 10 % (A)- SOP 536 (CSN EN ISO 11885) o

(A)-zkouska v rozsahu akreditace, (N)-zkouska mimo rozsah akreditace,(S)-zkouska zaji§ténd ext.poskytovatelem.

Vysledky zkoudek plati pro zkougeny vzorek. Protokol miZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jeding cely. Zkousky jsou provedeny na adrese
uvedené v hlavidce protokolu, mimo zkousek oznagenych symbolem (S).
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadfenou jako rozéitena nejistota s koeficientem roziiteni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%).

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani, ktera je k dispozici na vyzadéan{ u manazera kvality ZL.

U vysledka chemickych zkousek pod mezi stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi.
U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek vyjadfen jako méné neZ (<) nebo jako vice neZ (>), se nejistota méfeni neuvadi.

Datum vydani: 15.7.2026
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Protokol o zkousce ¢. 873-V-2026/J Podet listit: 1
Zakaznik: Obec Lichkov
¢p.203
561 68 Lichkov
Vzorek Cislo: 873-V
Material: Odpadni voda - smésny vzorek ( 2h.-int.15min)
Popis vzorku: COV -odtok |
Odbér vzorku:  ZL EKO-LAB Zamberk spol. s r.0., Miroslav Linhart
Datum odbéru:  7.7.2026 10:35 -12:20
Vzork.postup:  (A)-SOP 752 (CSN EN ISO 5667-10)
Datum pFijmu:  7.7.2026 Datum provedeni zkousky: 7.7.2026 - 15.7.2026
| Parametr Vysledek | Jednotka Nejistota Dle
| 3 méfeni metodiky L
‘BSKS - 1126 Y| med | 15% | (A)-SOPSS3 (CSN EN ISO 5815-1) - __I
\CHSK-Cr 228 V1 mgl | 10% | (A)-SOPS521(CSNISO15705) -
pH - 605 | | 01 (A)- SOP 522 (CSN ISO 10523) R
g_Nerozpuéténé latky - 105°C | 32 ! mg/l 15 % (A)- SOP 523 (CSN EN 872) R
Dusik dusi¢nanovy N-NO3-  19.31 mg/l 8% (A)-SOP 507 (CSNISO7890-3) '
Dusik dusitanovy N-NO2- 1.07 mg/l 5% (A)- SOP 508 (CSN EN 26777) o
Dusik amoniakalni N-NH4+ 2021 mg/l 8% | (A)-SOP 3509 (CSNISO 7150-1) -
Dusik organicky (IN-org) 7.81 mg/l 15% (N)- SOP 538 (CSN EN 25663)
Dusik celkovy (N-celk.) 4840 @ mgl - | (N)- SOP 539 (vypottem z naméfenych hodnot)
Fosfor (P-c) | 467 ¥ mgn | 10%  |(A)SOPS36(CSNENISO11885) B B

(A)-zkouska v rozsahu akreditace, (N)-zkouska mimo rozsah akreditace (S)-zkougka zajisténa ext.poskytovatelem.

Vysledky zkousek plati pro zkouseny vzorek. Protokol miZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jeding cely. Zkousky jsou provedeny na adrese

uvedené v hiavitce protokolu, mimo zkouSek oznagenych symbolem (S).

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadienou jako roziifena nejistota s koeficientemn roziiteni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%).

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani, ktera je k dispozici na vyzadani u manaZera kvality ZL.

U vysledki chemickych zkousek pod mezi stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi.

U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek vyjadren jako méné neZ (<) nebo jako vice nez (=), se nejistota méfeni neuvadi.

Datum vydani: 15.7.2026

Vydal:

konec protokolu

) 1

Hana Fiserova
vedouci ZL
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Protokol o zkouSce ¢. 874-V-2026/J Podet listd: 1
Zakaznik: Obec Lichkov
&p.203

Vzorek &islo:
Material:
Popis vzorku:
Odbér vzorku:
Datum odbéru:
Vzork.postup:
Datum pFijmu:

561 68 Lichkov

874-V
Odpadni voda - kal

COV - aktivaéni nadrz - kal
7L EKO-LAB Zamberk spol. s r.0., Miroslav Linhart

7.7.2026 10:35 -11:05

(A)-SOP 752 (CSN EN ISO 5667-10)

7.7.2026

Datum provedeni zkousky: 7.7.2026 - 14.7.2026

Parametr Vysledek | Jednotka Nejistota Dle
mé&feni _ metodiky

Nerozpustene latky - 105°C | 2250 | mgn 15% | (N)}-SOP523 (CSNEN§72) -
Nerozp.latky-zbytek pozih. | 527 | mgt | 20% | (N)-SOPS523(CSN757350)
Nerozp.latky-ztrata Zih 1723  mg/ 20% | (N)-SOP 523 (CSN757350) -
Veskeré latky-su$.105°C | 2811 mg/l 15% (N)- SOP 525 (CSN757346)
Veskeré latky-zih.550°C | 894 ‘mg/l | 15% (N)- SOP 525 (CSN 75 7346) e
Veskeré latky-ztrata Zihdnim ‘ 1917 mg/l 15% (N)-SOP 525 (CSN757346) |
Sediment po 30'-usaditelné 1. | 40 ml/l - (N)- (Sedlacek a kol.Metody rozb.kald) -

(A)-zkousgka v rozsahu akreditace, (N)-zkouska mimo rozsah akreditace,(S)-zkouska zajiSt€na ext.poskytovatelem.
Vysledky zkousek plati pro zkouseny vzorek. Protokol miZe byt reprodukovén bez pisemného souhlasu jeding cely. Zkougky jsou provedeny na adrese

uvedené v hlavidee protokolu, mimo zkousek oznatenych symbolem (S).
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadienou jako roz§ifend nejistota s koeficientem roziffeni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%).

Tato nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani, které je k dispozici na vyZadani u manaZera kvality ZL.
U vysledkii chemickych zkougek pod mezi stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi.
U mikrobiologickych zkougek, kde je vysledek vyjadfen jako méné neZ (<) nebo jako vice nez (>), se nejistota méfeni neuvadi.

Datum vydani: 15.7.2026
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Nastaveni tisku: @

[ ][ 4 ][ vytvofit HTML stranku

(> JL %

Nadpis: Mssicni prehled statistickych hodnot

% Lokalita: COV_Lichkov

XAHXXX X

¥ Suma za sledované obdobi: 0.0 -

Mérné misto: K11: Teplota ODO [°C]

Prumér za sledované obdobi: 17.5 °C

Vypracoval.

Richtr
¥ Dne: 15.07.2026

Sledované obdobi: 07.07.2026 00:00:00 - 07.07.2026 23:58:59
Minimum za sledované obdobi: 17.3 °C (07.07.2026)
Maximum za sledované obdobi: 17.6 °C (07.07.2026)

Poznamka:
Statistika [°C] Proteklé mnozstvi [-]
Datum Minima: Maxima: Primér: Denni: Grafy Nasditané
p 4 X X b ¢ b4 X
Ut07.07.26| o540 17.3| or00 17.6|  17.5|




Dolozka podle § 69a odst. 4 zakona ¢. 499/2004 Sb. a § 24 odst. 3 vyhlasky ¢. 259/2012 Sb.
pro zménu datového formatu dokumentu v digitalni podobé.

Dokument na vstupu nebyl podepsan.

Jednoznacény identifikator dokumentu:
AAAAELXPKCT7R2

Nézev souboru, nad kterym probéhla zména datového formatu:
SKM_C250i26071514250.pdf

Pivodni datovy format: .PDF

Subjekt, ktery zmeénu formatu dokumentu provedl:
Obec Lichkov

Datum vyhotoveni ovéfovaci dolozky: 15.07.2026

Jméno a piijmeni osoby, kterd zménu forméatu dokumentu provedla:
Denisa Sejkorova
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