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Protokol o zkousSce ¢. 1409-V-2019/J

Zakaznik : Obec Lichkov
¢p.203

561 68 Lichkov

: 1409 si: Q24 [ 355 [ 20l S

Vzorek dislo
Material
Popis vzorku

s 1.5 7w r - | _Z—\/( ‘2
: Pitna voda-vodovodni fad- kraceny rozbor _‘E,‘_._‘( J\ !L( g‘j; o TS

: Obecni tfad - kuchyiika kohoutek diez

Odbér vzorku : Karel Vomacka - 9.9.2019 ( 8.25 - 8.30) _
Vzork.postup  : (A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5;CSN EN ISO 5667-3,14;CSN EN ISO 5667-1) Lw
Datum pfijmu :9.9.2019 Datum provedeni zkousky : 9. 9.2019 - 16. 9.2019

Dusi¢nany (NO3-) 7.0 mg/l 50 NMH 8%  [(A)-SOP 513 (Metodika URVIT))
Dusitany (NO2-) <0.03 - mg/l 0.50 NMH - (A)-SOP 508 (CSN EN 26777)
Amonné ionty (NH4+) <0.02 mg/l 0.50 MH (A)-SOP 509 (CSN ISO 7150-1)
Konduktivita pfi 25°C 10.7 mS/m 125 MH 3%  |(A)-SOP 510 (CSN EN 27888)
CHSK-Mn <0.80 mg/l 3.0 MH (A)-SOP 549 (CSN EN ISO 8467)

pH 7.01 6.5-9.5 MH 0.1 (A)-SOP 522 (CSN ISO 10523)
Zelezo (Fe) 0.002 mg/l 0.20 MH 15%  |(A)-SOP 536 (SN EN ISO 11885)
Chlor volny 0.08 mg/] 0.30 MH 4%  |(A)-SOP 542 (névod sctu HACH)
Teplota 149 ° aw0© 8-12 DH - (A)-SOP 550 (CSN 75 7342)

Barva ( 436 nm ) <25 mg/l Pt 20 MH - (A)-SOP 551 (CSN EN ISO 7887)
Pach 0 Stupe 2 MH (A)-SOP 551 (TNV 75 7340)

Zakal ( ZFn) < 0.04 ZFn 5 MH (A)-SOP 552 (CSN EN ISO 7027-1)
Koliformni bakterie 0 MPN/100ml 0 MH & (A)-SOP 643 (CSN EN ISO 9308-2)
Escherichia coli 0 IMPN/100ml 0 NMH (A)-SOP 643 (CSN EN I1SO 9308-2)
Pocty kolonii pii 22°C 0 KTJ/1 ml 200 MH - (A)-SOP 611 (SN EN ISO 6222)
Pocty kolonii pti 36°C 3 KTJ/1 ml 40 MH (A)-SOP 611 (CSN ENISO 6222)
Chut’ 0 Stupeii ptijat. MH (A)-SOP 551 (TNV 75 7340)

Vysvétleni zkratck : NMH-ncjvy33f mezni hodnota, MH-mezni hodnota, DH-doporuéend hodnota,PAU jc souéct koncentraci benzo(b)fluoranthenu,benzo(k)fluoranthenu,
benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. THM je souéet koncentraci trichlormethanu, tribrommethanu,dibromehlormethanu a bromdichlormethanu

(A)-akreditovana zkou¥ka, (N)-ncakreditovans, (S)akreditovana zkoutka zaji§ténd externim poskytovatelem, FA - zkouska flexibilné akreditovana. Zkousky jsou provedeny na adrese
uvedené v hlavitee protokolu, mimo zkousck oznadenych symbolem (S).

Vysledky zkousek plati pro zkouseny vzorck. Protokol miize byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jeding cely.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadtenou jako roz8ifend nejistota s koeficientem roziifeni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%). Nejistoty nezohlediiuji vlivy
odbéru. U vysledki chemickych zkousck pod mezi stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTI(MPN) nebo vice nez (>), se
nejistota m&Feni neuvadi.

Datum vydéni : 16. 9.2019 Vydal(a) : p.Hana FiSerova
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Vzorek ¢islo : 1410-V

Material : Vyrobend voda - monitorovaci rozbor

Popis vzorku  : Vodojem - vyrobena voda

Odbér vzorku : Karel Vomacka - 9.9.2019 ( 8.30 - 8.45)

Vzork.postup  : (A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5;CSN EN ISO 5667-3,14:CCSN EN ISO 5667-1)

Datum pfijmu :9.9.2019 Datum provedeni zkousky : 9. 9.2019 - 16. 9.2019

Parametr Vysledek | Jednotka ;’:g}lz%idsb n;ljé;;?]t;a meglgﬂcy
Dusi¢nany (NO3-) 7.0 mg/l 50 NMH 8%  [(A)-SOP 513 (Metodika URVIT))
Dusitany (NO2-) <0.03 mg/l 0.50 NMH - (A)-SOP 508 (CSN EN 26777)
Amonné ionty (NH4+) <0.02 mg/l 0.50 MH . (A)-SOP 509 (SN ISO 7150-1)
Konduktivita pfi 25°C 10.4 mS/m 125 MH 3%  |(A)-SOP 510 (CSN EN 27888)
CHSK-Mn <0.80 mg/l 3.0 MH e (A)-SOP 549 (CSN EN ISO 8467)
Chloridy (Cl-) 1.01 mg/l 100 MH 4%  |(A)-SOP 512 (CSNISO 9297)
Sirany (SO4 2-) 17.9 mg/l 250 MH 8%  |(A)-SOP 513 (Metodika URVIT )
Vipnik a hoi¢ik (Ca+Mg) 0.40 mmol/l 2-3.5DH 10%  |(A)-SOP 536 (CSN ENISO 11885)
pH 6.72 6.5-9.5 MH 0.1 (A)-SOP 522 (SN ISO 10523)
KNK 4.5 0.38 mmol/l - 5%  |(A)-SOP 532 (SN EN ISO 9963-1)
ZNK 8.3 <0.20 mmol/l - - (A)-SOP 533 (CSN 75 7372)
Hlinik ( Al) 0.004 mg/1 0.20 MH 15%  [(A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Zelezo (Fe) < 0.001 mg/l 0.20 MH - (A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Mangan (Mn) 0.004 mg/l 0.050 MH 15% | (A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Vapnik (Ca) 13.67 mg/l 30MH 40-80DH | 10% |(A)-SOP 536 (SN EN ISO 11885)
Hot¢ik (Mg) 1.39 mg/l 10MH 20-30DH 10% | (A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Chlor volny 0.10 mg/l 0.30 MH 4% | (A)-SOP 542 (nivod sctu HACH)
Teplota 8.6 °C 8-12 DH . (A)-SOP 550 (CSN 75 7342)
Barva (436 nm) <25 mg/l Pt 20 MH - (A)-SOP 551 (CSN EN ISO 7887)
Pach 0 Stupett 2 MH . (A)-SOP 551 (TNV 75 7340)
Zakal ( ZFn) <0.04 ZFn 5 MH = (A)-SOP 552 (CSN EN 1SO 7027-1)
Absorbance (A 254) 0.011 - 10%  [(A)-SOP 543 (CSN 75 7360)
Koliformni bakterie 0 MPN/100ml 0 MH - (A)-SOP 643 (CSN EN ISO 9308-2)
Escherichia coli 0 IMPN/100ml 0 NMH - (A)-SOP 643 (CSN EN ISO 9308-2)
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml 0 NMH . (A)-SOP 603 (CSN EN ISO 7899-2)
Pocty kolonii pti 22°C 0 KTJ/1 ml 200 MH - (A)-SOP 611 (SN EN ISO 6222)
Pocty kolonii pfi 36°C 1 KTJ/1 ml 40 MH - (A)-SOP 611 (CSN EN ISO 6222)
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Vysvétleni zkratek : NMH-ncjvy3si mezni hodnota, MH-mezni hodnota, DH-doporugen4 hodnota, PAU Je souéet koncentraci benzo(b)flucranthenu,benzo(k)fluoranthenu,
benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. THM je soucet koncentrack trichlormethanu,tribrommethanu,dibromchlormethanu a bromdichlormethanu

(A)-akreditovana zkouska, (N)-neakreditovana, (S)akreditovana zkouska zajisténd externim poskytovatelem, FA - zkouska flexibilng akreditovana. Zkousky jsou provedeny na adrese
uvedené v hlavigce protokolu, mimo zkousek oznagenych symbolem (S).

Vysledky zkousek plati pro zkoudeny vzorek. Protokol mi¥e byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jeding cely.

Vysledky zkouSek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadfenou jako roziifené nejistota s koeficientem roziiteni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%). Nejistoty nezohlediiuji vivy
odbéru, U vysledki chemickych zkousck pod mezi stanovitelnosti se ncjistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTI(MPN) nebo vice nez (>), se

nejistota méfeni neuvadi,

Datum vydéni : 16. 9.2019 Vydal(a) : p.Hana FiSerova
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Vzorek ¢islo : 1411-V

Material : Surova voda - kraceny rozbor

Popis vzorku  : Vodojem - surova voda

Odbér vzorku : Karel Vomacka - 9.9.2019 ( 8.45-9.00)

Vzork.postup : (A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5;CSN EN ISO 5667-3,14;CSN EN ISO 5667-1)

Datum p¥ijmu :9.9.2019 Datum provedeni zkousky : 9. 9.2019 - 16. 9.2019
Parametr Vysledek | Jednotka N;g;ég? me]t?)l(;aiky
Dusi¢nany (NO3-) TS mg/l 8%  [(A)-SOP 513 (Metodika URVIT))
Dusitany (NO2-) <0.03 mg/l - (A)-SOP 508 (CSN EN 26777)
Amonn¢ ionty (NH4+) <0.02 mg/l - (A)-SOP 509 (CSNISO 7150-1)
Konduktivita pti 25°C 8.4 mS/m 3%  |(A)-SOP 510 (CSN EN 27888)
CHSK-Mn <0.80 mg/l - (A)-SOP 549 (CSN EN ISO 8467)
Chloridy (Cl-) 0.84 mg/1 4%  |(A)-SOP 512 (SN ISO 9297)
Sirany (SO4 2-) 18.0 meg/1 8%  |(A)-SOP 513 (Metodika URVIT)
Vapnik a hot¢ik (CatMg) 0.28 mmol/l 10%  |(A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Fosfore¢nany-o (PO4 3-) 0.03 mg/l 10%  |(A)-SOP 518 ((SN ENISO 6878)
pH 6.62 0.1 (A)-SOP 522 (CSN ISO 10523)
Nerozpusténé latky-susina 105°C <1 mg/l - (A)-SOP 523 (CSN EN 872)
KNK 4.5 <0.30 mmol/l - (A)-SOP 532 (CSN EN ISO 9963-1)
ZNK 8.3 <0.20 mmol/l - (A)-SOP 533 (CSN 75 7372)
Hlinik ( Al ) 0.004 mg/1 15% |(A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Zelezo (EC) <0.001 mg/1 . (A)-SOP 536 (SN EN ISO 11885)
Mangan (Mn) 0.003 mg/l 15% | (A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Viapnik (Ca) 8.98 mg/l 10% | (A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Hot¢ik (Mg) 1.36 mg/l 10%  |(A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Huminové latky <0.70 mg/l - (N)-SOP 541 (CSN 75 7536)
Teplota 8.2 (& 3 (A)-SOP 550 (CSN 75 7342)
Barva (436 nm ) <25 mg/l Pt - (A)-SOP 551 (CSN EN ISO 7887)
Pach 0 Stupeii - (A)-SOP 551 (TNV 75 7340)
Zakal ( ZFn) < 0.04 ZFn : (A)-SOP 552 (CSN EN ISO 7027-1)
Absorbance (A 254) 0.009 10%  |(A)-SOP 543 (CSN 75 7360)
Mikroskop.obr.-abioseston <1 % . (A)-SOP 660 (CSN 75 7713)
Mikroskop.obr-poéet organismt 0 jedinci/ml - (A)-SOP 661 (CSN 75 7712)
Mikroskop.obr-Zivé organismy 0 jedinci/ml - (A)-SOP 661 (CSN 75 7712)
Escherichia coli 0 MPN/100ml| - (A)-SOP 643 (CSN EN ISO 9308-2)
Intestindlni enterokoky 1 KTJ/100ml - (A)-SOP 603 (CSN EN ISO 7899-2)
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(A)-akreditovana zkouska, (N)-neakreditovana, (S)akreditovana zkouska zaji§ténd externim poskytovatelem, FA - zkoudka flexibiln& akreditovana. Zkousky jsou provedeny na adresc
uvedené v hlavigce protokolu, mimo zkoudck ozna&enych symbolem (8S).

Vysledky zkousek plati pro zkouSeny vzorek. Protokol miiZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jeding cely.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou stanoveni vyjadfenou jako roziifend nejistota s koeficientem roziffeni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%). Nejistoty nezohlediiuji viivy
odbéru. U vysledkit chemickych zkousek pod mezi stanovitelnosti se nejistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je visledek < 10 KTI(MPN) ncbo vice nez (>), se
nejistota méfeni neuvadi,

Datum vydani : 16. 9.2019 Vydal(a) : p-Hana FiSerova
vedouci ZL
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